Zahler- und Messeinrichtungen, Steuereinrichtungen,
Zahlerplatze

Festlegung rund um den Zahlerplatz

Stromkreisverteiler
in der Wohnung
(DIN 18015-2)

Hauptleitungsabzweig Hauptleitungsabzweig
- TAB 6.3
klemme (TAB 6.3) R
‘ Steuerleitung bzw.
Max. 3 Teilungseinheiten Leerrohr ist bei Bedarf
fir LS-Schalter, RCD, etc. // erforderlich
SR \Hi \ , H— Kundenrelais
e Zahlerverdrahtung mit
— — Zahlersteckklemme
- T rooza SH <63 A =>10 mm?

S Feld fiir das Tarif-
! steuergerat (TAB 7)

Stromkreisverteiler : / Steuersicherung
zulassig bei y Fillll=y 10 A/ 25 kA
Einkundenanlagen
und fur
Gemeinschafts-
einrichungen

Sammelschienensystem
( Merkbl. fir Zahlerschranke)

Laienbedienbare Trennstelle max. 63 A
Uber 63 A Wandlermessung

Zur Abschottung ist eine
durchgehende Trennwand

Bei Hauptleitung > 35 mm? ist der
Anschluss Uber einen typgepruften
Aufspleill- bzw. Anschlusskasten
herzustellen

Tarifsteuerklemme X1

1 2 3 4 5 6 7 Hauptleitung fir mind. 63A 5x
Ersteller: Heusinger .
T X 10 Stadtwerke Schweinfurt GmbH——
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