
Schaltschema Hausstation mit indirektem Anschluss

- vorgefertigte Kompaktstation mit Kombiventil -

Schaltungsvorschlag

AT

Vorlauf

gleitend

 Hausanschluss-

 leitung

a Einlaufstrecke  5 x DN

b Auslaufstrecke 3 x DN

Übergabestation Hauszentrale Hausanlage

Stadtwerke Hausstation  (Kundenanlage)

1 Absperrarmatur 4 Kombiventil 7 Sicherheitstemperaturwächter 10 Heizkreis

2 Schmutzfänger mit Notstellfunktion 8 Temperaturfühler 11 Warmwasserbereitung

3 Wärmemengenzähler (STWSW) 5 Manometer/Thermometer 9 Wärmeübertrager 12 Rücklauftemperaturbegrenzung

6 Rückschlagventil
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Schaltschema_Hausstation mit indirektem Anschluss_Kompaktstation mit Kombiventil
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max. 50°C
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