Allgemeine
Verbraucher

Um Spannungsunsymmetrien zu begrenzen,
dirfen Eigenerzeugungsanlagen nur bis zu
einer Leistung von 4,6 kVA (bei
Photovoltaikanlagen bis 5 kWp) an einen
Aussenleiter angeschlossen werden. Werden
mehrere einphasige Erzeugungsanlagen
angeschlossen, ist eine gleichmaRige
Verteilung der eingespeisten Leistung auf die
drei Aussenleiter anzustreben.
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7 Tarifumschaltung Schwachlast
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Zukunft braucht Energie

tel.09721 931269

Verdrahtungsschema
Photovoltaik




